
Metodický pokyn výrobního náměstka č.VN 4/2014 (aktualizace 16. 1. 2024)      Příloha č. 1

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ UKAZATELŮ POČTŮ KOLONIÍ PŘI 22 °C a 36 °C V PITNÉ VODĚ   

název vodovodu
kolonie 22C      

(max. hodnota 
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rok 2023    
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numerický 

limit

limit abnormální 
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limitu)

kolonie 36C      

(max. hodnota 

2011-23) 

kolonie 

36°C   

rok 2023     
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stanovený 

numerický 

limit

limit 
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změny 

(dvojnásobek 

numerického 
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Mladá Boleslav SV vč. Hrdlořezy (300)190 297 200 400 79 74 40 80

Bukovno                      (172)97 7 50 100 (40)20 5 20 40

Domousnice (voda Veselice) (90)41 41 100 200 (77)31 31 40 80

Jizerní Vtelno                      (70)23 6 50 100 (38)18 2 20 40

Josefův Důl (165)79 35 100 200 79 21 30 60
Vinec                       (142)60 5 100 200 (37)23 5 20 40

Bezno - Sovinky (200)75 42 100 200 (59)31 11 30 60

Benátky nad Jizerou 150 300 40 80

Benátky II (u ČOV) - BNJ, Luštěnice) (148)81 148 (67)39 32

Benátky I (park) - Sedlec, Zdětín (191)140 10 (71)42 10

Bezvelský SV                  (165)73 73 100 200 (36)27 26 40 80

Dobrovicko (voda MB) 200 400 40 80

Dolni Slivno - Slivínko                    (101)96 42 50 100 (48)37 15 20 40

Hřivno                    (92)31 7 50 100 (32)21 4 20 40

Chotětov (100)45 8 50 100 (39)25 9 20 40

Kačov (131)51 38 100 200 (42)33 26 30 60

Kochánky (voda PVK) (73)13 13 100 200 38 0 30 60

Kropáčova Vrutice - Sušno (162)106 4 100 200 (111)31 4 20 40

Krpy (148)104 3 150 300 (38)15 2 20 40

Luštěnicko (voda MB) 200 400 40 80

Nemyslovice                  (190)150 13 100 200 (39)34 6 30 60

Niměřický SV                    (132)39 132 50 100 34 13 20 40

Rokytovec - Malé Horky (113)94 69 100 200 37 13 40 80

Sobětuchy (200)141 24 100 200 (80)41 28 40 80

Velké a Malé Všelisy                    (105)37 22 100 200 (52)38 10 30 60
Zamachy (139)84 48 50 100 (36)22 36 30 60

Bělá pod Bezdězem                 (141)94 37 100 200 45 10 50 100

Bělá pod Bezdězem - Vrchbělá (198)140 20 200 400 75 8 50 100

Bezdědice                 (191)112 14 100 200 (42)39 22 30 60

Březinka                   (58)35 31 50 100 (35)14 3 20 40

Dalešice (42)10 4 50 100 10 2 20 40

Horní a Dolní Bukovina (131)98 25 100 200 36 4 30 60

Klášter Hradiště - Bílá Hlína) (187)78 54 100 200 (104)36 36 40 80

Kněžmostsko (voda MB) 200 400 40 80

Koryta - Loukovec                  (198)100 45 50 100 (38)18 30 20 40

Kozmice (voda SčVK) (138)95 41 50 100 (53)19 36 20 40

Loukov (130)93 102 50 100 38 31 20 40

Malobratřice (voda Obruby)                 (190)100 85 100 200 (78)36 33 40 80

Mnichovo Hradiště vč. Mužský (171)96 42 150 300 (71)37 27 40 80

Mohelský SV (94)70 48 100 200 69 62 40 80

Mukařov - Borovice                  (140)56 56 50 100 31 24 20 40

Srbsko                    (89)53 89 50 100 (31)18 12 20 40

Strážiště - Vicmanov                  (141)94 13 100 200 (38)18 13 20 40

Hubálov (pouze SOU a OU)                    (85)40 10 50 100 (36)28 4 30 60

Přílohu zpracovala: Ing. K.Zelinová, odd. HSV

Schválil: Ing. F. Klouček, výrobní náměstek

Aktualizace dne: 16. 1. 2024

Provoz rozvodů vody Mladá Boleslav

Provoz rozvodů vody Benátky nad Jizerou

Provoz rozvodů vody Mnichovo Hradiště
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